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Запропоновано метод розрахунку наведеного струму та втрат потужності, що виникають у
грозозахисних тросах із вбудованим оптоволоконним кабелем, які останнім часом
використовуються для захисту повітряних ЛЕП від прямих ударів блискавки. На прикладі
ЛЕП напругою 330 кВ з грозозахисним тросом зазначеного типу показано, що втрати у
тросі можуть бути значними і призводять до зменшення ефективності передачі
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електроенергії кінцевому споживачу. Дана проблема є актуальною як при реконструкції
існуючих ЛЕП, так і на етапі проектування нових. Бібл. 8, рис. 1.
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Предложен новый подход к расчету наведенного тока и потерь мощности, возникающих в
грозозащитных тросах со встроенным оптоволоконным кабелем, которые в последнее
время используются для защиты воздушных ЛЭП от прямых ударов молнии. На примере
ЛЭП напряжением 330 кВ с грозозащитным тросом указанного типа показано, что потери
в нем могут быть значительными, что, в свою очередь, приводит к уменьшению
эффективности передачи электроэнергии конечному потребителю. Данная проблема
актуальна как при реконструкции существующих ЛЭП, так и на этапе проектирования
новых. Библ. 8, рис. 1.
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