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Запропоновано впровадження моніторингу для оцінки стану ліній сигналізації,
централізації та блокування електрифікованих залізниць. Розроблено математичну
модель електричної мережі електропостачання для проведення досліджень з
визначення місця виникнення однофазних замикань на землю на підставі автоматичного
аналізу вектора струму нульової послідовності. Запропоновано використання штучної
електричної мережі, яка створює необхідні параметри контуру нульової послідовності та
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вирівнює напруги фаз лінії по відношенню до землі. Бібл. 6, рис. 5, табл. 1.

  

Ключові слова: електропостачання залізниць, математична модель, ізольована
нейтраль, замикання фази на землю, визначення місця пошкодження.
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Рассмотрено внедрение мониторинга линий сигнализации, централизации и блокировки
электрифицированных железных дорог. Система обеспечивает определение места
возникновения однофазных замыканий на землю на основании автоматического анализа
вектора тока нулевой последовательности. Предложено использование искусственной
электрической сети, которая создает необходимые параметры контура нулевой
последовательности и выравнивает напряжения фаз линии по отношению к земле.
Разработанная математическая модель электрической сети электроснабжения позволяет
определять параметры системы мониторинга. Библ. 6, рис. 5, табл. 1.
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